Allegato alla determina n. 72/AMM del 30/10/2025

RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CABINA DI TRASFORMAZIONE DELLA MEDIA TENSIONE IN
SEGUITO AL PRINCIPIO DI INCENDIO DEL 12/9/2025 — RATIFICA AFFIDAMENTO IN
URGENZA.

Perizia giustificativa per riparazione effettuata in urgenza
(redatta ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023)

In seguito agli interventi in urgenza:

e di wvenerdi 12/9/2025 del reperibile camerale e dell'elettricista per
assistere la squadra dei VVFF intervenuta a causa del principio di
incendio del trasformatore della media tensione (1.000 Kva) collocato nel
locale cabina elettrica generale al terzo piano interrato della sede;

e di sabato 13/9/2025 dell'elettricista per il collegamento, con cavi
temporanei, dei servizi prima alimentati dal trasformatore bruciato al
secondo trasformatore ancora funzionante (630 Kva) per consentire alla
Camera 11 funzionamento dei servizi essenziali in particolare:
© le pompe di sollevamento delle acqua chiare
© le pompe di sollevamento delle acqua scure
© le prese di forza motrice di tutti gli uffici
© 1'illuminazione ordinaria di tutti gli uffici
© 1'illuminazione di emergenza di tutti gli uffici
© 1l'impianto di allarme incendio
© l'impianto antintrusione
© gli impianti di spegnimento automatico
o 1 server fisici, e la rete ethernet nella sede
© 1 servizi di fonia fissa e wi-fi
© 1l portone carraio
© gli impianti ascensori

Nella sede camerale da lunedi 14/9/2025 si sono svolte regolarmente le attivita
ordinarie istituzionali della Camera ed & ripresa anche 1l'attivita di
manutenzione straordinaria del cantiere di consolidamento antisismico
dell'edificio.

Degli interventi del 12 e del 13/9 ho relazionato con verbale del 16/9/2025,
allegato parte integrante alla presente perizia. In seguito ho disposto un terzo
intervento in urgenza per alimentare ulteriori servizi elettrici al
trasformatore ancora funzionante in particolare quelli relativi all'impianto di
riscaldamento della sede perché, i tempi di consegna del nuovo trasformatore non
garantivano l'accensione dell'impianto di riscaldamento entro la data di avvio
stagionale del 15 ottobre.

Quest'ultimo intervento & stato effettuato venerdi 3 e sabato 4 ottobre ed é
stato possibile in seguito ad un sopralluogo del P.i. Fabio Bonardi, tecnico
impiantista, che ha wverificato la fattibilita del collegamento temporaneo,
valutato il carico elettrico massimo concentrato sull'unico trasformatore ancora
funzionante.

Con pec prot. n. 89823 del 15/9/2025 e prot.n. 90432 del 17/9/2025 ho segnalato
l'incidente rispettivamente ad A2A ed a Unareti gestore dell'impianto di
fornitura elettrica per la zona della sede camerale. In seguito e intervenuta
una squadra di tecnici che ha effettuato un sopralluogo. Il 15/10/2025 si e
risentita telefonicamente Unareti.

Con pec prot. n. 92387 del 23/9/2025 ho informato l'assicuratore Marsh SpA del
principio di incendio. Il 1/10/2025 il perito ha effettuato il sopralluogo per
attestare il danno e ci siamo accordati di avvisarlo quando avverra l'intervento
di sostituzione definitiva del trasformatore e di trasmettergli documentazione
fotografica dell'intervento.



I due trasformatori erano stati installati prima del 2000 ed erano stati
dimensionati sugli impianti che si sono poi sostituiti in occasione della
ristrutturazione totale dell'edificio avvenuta nel periodo 2002-2005. Con tale
ristrutturazione la totalita degli impianti a funzionamento elettrico e stata
sostituita con nuovi piu efficienti pertanto meno energivori. Per tale motivo
oggi i due trasformatori hanno una potenza maggiore rispetto al necessario cosil
che quello ancora funzionante €& in grado di sopperire alla totalita del carico
elettrico, almeno nella stagione invernale con i frigoriferi spenti.

La sostituzione definitiva del trasformatore pertanto avverra in seguito ad un
progetto elettrotecnico per il suo corretto dimensionamento in considerazione
del carico attuale che la cabina elettrica generale deve erogare.

Con nota del 7/10/2025 Tedoldi Impianti srl ha trasmesso il costo di € 11.096,43
per gli interventi effettuati in emergenza descritti in premessa che si
distinguono in: € 4.306,55 (IVA al 22% esclusa) per la manodopera ed € 6.789,88
(iva al 22 esclusa) per 1 materiali di consumo.

Allegato: verbale del 16/9/2025

IL PROVVEDITORE
(geom. Marco Mosca)

IL DIRIGENTE
DELL’ AREA AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)



All. alla Perizia del RUP Allegata alla Determinazione n. 72amm del 30/10/2025

PRINCIPIO DI INCENDIO C/O SEDE CAMERALE
Relazione

Venerdi il personale camerale termina il servizio alle ore 15:00. In sede era presente il
collega Salvatore Ferrara, che presidia la portineria fino alle 17:30.

Dalle ore 17:30 si attiva il servizio di reperibilita interna. Il reperibile di turno era il
collega Paolo Bordet di cui allego il verbale dell'intervento che ha effettuato.

Verso le 17,00 Bordet ha chiamato [I'elettricista (Tedoldi) per ripristinare il
funzionamento del cancello carraio che non si apriva.

Mentre il manutentore interveniva per il cancello, mancava la corrente in tutto lo stabile
pertanto accedeva alla cabina elettrica accompagnato dal collega Ferrara che
presidiava la portineria e, visto il fumo, si allontanavano allertando i VVF.

| reperibili ricevevano I'SMS e la telefonata di allarme incendio dal combinatore
telefonico.

Alle 17:58 il reperibile & stato contattato dalla sede e aggiornato in merito alla
situazione e alla chiamata inoltrata ai VV.FF. Nel raggiungere la sede, il reperibile ha
ricontattato la Vigilanza (ore 18:00) e mi ha avvisato (ore 18:04).

Gli impiegati camerali avevano terminato il proprio turno di lavoro alle 15,00 e gli
operai dell'impresa Benis (lavori di consolidamento antisismico) erano gia usciti prima
delle 17:30. Ferrara ha fatto uscire dall'edificio le addette alle pulizie, ultime persone
ancora presenti nella sede.
In sede, attorno alle 18:10, sono arrivati i mezzi dei VV.FF ed erano presenti:

» Salvatore Ferrara — Camera di Commercio - in turno portineria

* Paolo Bordet - Camera di Commercio - reperibile

* Marco Mosca - Camera di Commercio - Provveditore

* il tecnico della ditta Tedoldi — manutentore impianti elettrici

* le addette della ditta CSS — servizio di pulizia sede

e successivamente sono arrivati:
e ErmannoTedoldi - titolare della ditta Tedoldi,
e Sossio Serra - Camera di Commercio - servizio ICT

| VV.FF. e i tecnici presenti hanno ispezionato il locale interessato, verificando
I'assenza di fiamme e riscontrando il guasto del trasformatore da 1.000 KVa, che &
bruciato. L'altro trasformatore (630 Kva) non €& bruciato in quanto l'interruttore della
cabina della media tensione & scattato automaticamente togliendo corrente a tutti gli
impianti.

Sabato 13/9/2025

Sono intervenuti: tre elettricisti dell'impresa Tedoldi srl, il tecnico del trasformatore e il
tecnico del gruppo elettrogeno.

Il gruppo elettrogeno non era intervenuto correttamente in quanto aveva in allarme |l
quadro elettrico a bordo macchina, il tecnico I'na resettato pertanto il gruppo ha ripreso
la sua funzionalita. Ho chiesto all'elettricista di preventivare un intervento straordinario
sia delle componenti elettriche sia sulla parte meccanica del motore.

Per consentire la continuita operativa degli uffici nella sede gli elettricisti hanno
realizzato dei cavi di sezione adeguata e collegato gli interruttori del quadro elettrico
generale in cabina, prima alimentati dal trasformatore bruciato, per alimentare i servizi



essenziali dell'edificio dal trasformatore ancora funzionante.
Pertanto nonostante la situazione di emergenza sono alimentati i seguenti servizi:

* le pompe di sollevamento delle acqua chiare

* le pompe di sollevamento delle acqua scure

* le prese di forza motrice di tutti gli uffici

* lilluminazione ordinaria di tutti gli uffici

« l'illuminazione di emergenza di tutti gli uffici

* l'impianto di allarme incendio

* l'impianto antintrusione

« gli impianti di spegnimento automatico

* iserver fisici, e la rete ethernet nella sede

* i servizi di fonia fissa e wi-fi

* il portone carraio

Considerato che la potenza del trasformatore funzionante (630 KvA) € una frazione
della potenza dei due trasformatori funzionanti si & deciso di ridurre il carico elettrico
dell'impianto a valle e si sono spenti i due frigoriferi, la torre di raffreddamento e tutte le
UTA e i fancoil dell'impianto di climatizzazione. L'unica UTA mantenuta accesa é lan. 9
per il ricambio dell'aria nell'ambiente sportelli del piano terra (privi di finestre) e
ammezzato che funziona con un condensatore autonomo. La sala Auditorium, priva di
finestre, pertanto non € agibile mentre per riunioni sono utilizzabili le sale al 1° piano:
A,B,C, Consiliare, Giunta.

Allegato: verbale reperibile del 12/9/2025

il provveditore



VENERDI' 12/9/2025

verbale intervento reperibilita

Venerdi 12/9 alle ore 17:05 sono stato contattato dall'addetta dell'impresa di pulizie
CSS (Claudia Moreni), che ha riscontrato un malfunzionamento del cancello
automatico sulla rampa carraia al piano -1 (mentre il collega Ferrara, ancora in
servizio, ha sbloccato il cancello manualmente per consentire |'uscita delle auto ancora

presenti in sede).
Ho richiesto un intervento della ditta Tedoldi Ermanno (manutentore degli impianti

elettrici della sede — accessi carrai inclusi). Il tecnico & arrivato in sede in pochi minuti,
ed e stato accompagnato da Ferrara a verificare il cancello.

Alle 17:34, sono stato contattato nuovamente dalla sig. Moreni (ditta Pulizie) che ha
segr_1ala|_to la mancanza di corrente in tutta la sede e la presenza di allarmi acustici
del!'lmplar)to antincendio. Subito dopo (17:35) sono arrivati al mio cellulare gli allarmi
antincendio tramite combinatore telefonico (via SMS). Ho provato a connettermi da

remoto con Notifier ma non & stato possibile per mancanza di rete.
Ho contattato la Vigilanza (17:41), cui era nel frattempo gia arrivata la segnalazione di

allarme antincendio, per comunicare che la sede era presidiata e che era comunque in
corso un intervento tecnico del manutentore elettrico. L'elettricista infatti si era nel
frattempo attivato per individuare la causa della mancanza totale di corrente.

Alle 17.:538 sono stato contattato dalla sede e aggiornato:
L'elettricista & stato accompagnato dal collega Ferrara, alla ricerca della causa della

mancanza di corrente, c/o il locale cabina elettrica al piano -3 (che ospita il quadro
elettrico generale e i trasformatori della media tensione). Aprendo la porta (circa alle
ore 17:50) hanno notato odore di bruciato e forte presenza di fumo nero, quindi sono
risaliti al piano strada; Ferrara ha contattato i VV.FF. e ha fatto evacuare

completamente la sede dal personale addetto alle pulizie (tutti i dipendenti camerali e
gli operai della ditta Benis - cantiere antisismica - avevano gia lasciato la sede, prima

delle 17:30)
Ho quindi richiamato la Vigilanza (ore 18:00) segnalando la presenza di probabile
incendio e avvisato il Provveditore (ore 18:04), e mi sono recato in sede.

In sede, attorno alle 18:10, sono arrivati anche i mezzi dei VV.FF ed erano presenti:

Salvatore Ferrara - collega in turno portineria
Marco Mosca - Provveditore

il tecnico della ditta Tedoldi

. le addette della ditta di pulizie CSS

e successivamente sono arrivati:
il titolare della ditta Tedoldi, ErmannoTedoldi

Sossio Serra - servizio ICT Camerale

| VWFF. e i tecnici presenti hanno ispezionato il locale interessato, verificando
l'assenza di fiamme e riscontrando il guasto del trasformatore da 1.000 KVa, che &
bruciato. L'altro trasformatore (650 Kva) non & bruciato in quanto l'interruttore della

media tensione é scattato togliendo corrente alla cabina.
| tecnici presenti hanno messo in sicurezza la cabina e ripristinato il funzionamento del
trasformatore non danneggiato.

Sono stati ripristinate le luci e si & organizzato l'intervento per il giorno dopo, sabato
13/9, per il ripristino dei servizi essenziali per il funzionamento degli uffici in vista della



apertura di lunedi mattina.

Non si & potuto inserire limpianto anti intrusione (Jablotron) e, visto il
malfunzionamento del cancello che & stato chiuso manualmente dallinterno, sono
state consegnate le chiavi dell'uscita di emergenza porta 046 al collega Ferrara, per
I'apertura del sabato, e quella della porta 027C del piano terra alla sig.ra Moreni per
consentirle I'apertura della sede il lunedi 15.

Ho contattato nuovamente la centrale operativa della Vigilanza per concordare ronde
notturne per le notti del 12, 13 e 14/9, per rinforzare la sicurezza, vista I'assenza
dell'impianto antintrusione.

Alle ore 20:30 abbiamo chiuso la sede e abbiamo terminato l'intervento.

Brescia, 15/9/25

IL REPERIBILE
(PaolorBord

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(dr Massimo Ziletti)



